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Välkommen till KCC vakuumrör solfångare! 
 
Vakuumrör solfångare är bland de mest effektiva och mest kostnadsbesparande typer 
av solfångare. Dessa solfångare är bäst lämpade för applikationer där måttlig 
temperatur efterfrågas, mellan 50-95c. Vakuumrör solfångare har en selektiv 
absorbator för att samla in solljus i vakuum förslutna rör, så den termiska förlusten är 
mycket låg även i kalla klimat. 

 
Tillämpningsområden för vakuumrör solfångare omfattar uppvärmning av vatten för 
privat bruk, för kommersiella byggnader och inomhuspooler. Tack vare deras förmåga 
att ha en hög leveranstemperatur är en annan potentiell tillämpning att kyla byggnader 
vilket sker genom återbildning i kylningscykeln. 

 
Våra solfångare har tillverkats enligt högsta standard, och kommer att förse dig med 
många års tjänst, med ett minimalt underhåll. Denna broschyr förklarar hur systemet 
fungerar och information om installation av solfångaren. 

 
Innan montering och installation vänligen läs denna broschyr noggrant. 
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1. ÖVERSIKT 
TZ58/1800-10-15R 
TZ58/1800-10R MED STATIV 
TZ58/1800-20-30R 
TZ58/1800-30R MED STATIV 

 
 

 
 

 

Samlingsrör 

Vinkelled 

Ben bakre 

Stödstag 
Stag övre 

Ben mitten 

Stag nedre 
Stativram främre 

Stagbalk vakkumrör 
Bana stagbalk  

Vakkumrör 



2. KOMPONENTER 
 
 

VAKUUMRÖR 58/1800mm, selektiv absobator AL/N-AL 
 

 
 

VÄRMERÖR, SILIKONBOMULLS ÄNDE OCH ALUMINIUM LAMELLER 
dia. 24mm, längd 9mm, koppar 

 

 
 

SAMLINGSRÖR Aluminium 1” 

 
ISOLERING CFC Polyuretan skum & Rock Wool 

 
VAKUUMRÖRSTATIV ABS Plast (UV stabiliserad) 

 
 
RAM STATIV (VALFRI) Aluminium eller Rostfrittstål 304 

 



 

 

 

3. MONTERINGS INSTRUKTIONER 

 
Denna solfångare lämpar sig för platta tak, snedtak och cement tak etc. Installationen får endast 
utföras av kvalificerad rörmokare. Gällande installationsverktyg se kapitel 6 (ÖVERSIKT AV 
VERKTYG). Informera dig om gällande lokala normer och föreskrifter innan montering och 
igångsättning av solsystemet. Att installera en solfångare på sluttande tak innebär ett ingrepp på det 
befintliga taket. Var uppmärksam att skydda området från vattengenomträngning som orsakas av 
vindtryck eller drivande snö. Tillbyggnaden och alla dess anslutningar till huvudbyggnaden bör 
utformas på plats i enlighet med lokala förhållanden. Takets konstruktion måste tåla den vind eller 
snö som kan uppstå i respektive region. Användning av spännband rekommenderas för transport av 
solfångaren. Solfångaren får inte lyftas i anslutningar eller trådar. Undvik stötar och mekanisk 
inverkan på solfångaren, speciellt på solglas och rörfogar. 
 

Checklista inför motering av solpanel 
 
1. Använd endast komponenter avsedda för solvärme, arbetstemperaturer och tryck är högre än 

i normalt trycksatta system.   
2. Placering / vädersträck; sydväst till sydost, undvik rak väster eller östläge. 
3. Vid placering på tak, ta hänsyn till eventuell snölast. Placera nära nocken för att minska 

snölast. 
4. Använd frysskyddvätska i solkretsen, frysrisk föreligger vintertid. 
5. Vinkel mellan 25-65° på solfångarna. 
6. Montera avluftare på högsta punkter. 
7. Vid användning av plattvärmeväxlare mellan tank och solsystemet, stryp in vattenflöde på 

båda sidor om växlaren ca 1,5L/min och solfångare. Så att de har ungefär samma utgående 
temperatur. 

 
Struktur  
Solfångaren får endast monteras på tillräckligt bärande tak och byggnader. Det är viktigt att takets 
bärförmåga och byggnaden kontrolleras vid installationen innan solfångaren monteras. Var 
uppmärksam på byggnadens (trä) kvalitet vad gäller stabilitet där skruvarna placeras för att få 
solfångaren på plats. Framför allt är det viktigt att hela solfångarens struktur kontrolleras vid 
installationsplatsen och anpassas till regionens väderförhållanden såsom stark vind och kraftigt 
snöfall. Bedömningen bör också innefatta särskilda omständigheter på installationsplatsen som kan 
leda till ökad belastning. Solfångaren bör alltid installeras på ett sådant sätt att eventuella snöhögarna 
inte når den. Montera nära taknocken för att minimera eventuell snölast. 

 
Åskledare / Att jorda byggnaden 
Det är inte nödvändigt att ansluta solfångaren till byggnadens åskledare.(Observera landets 
bestämmelser). För installationer på byggnader av metall måste en behörig person anlitas för 
konsultering gällande åskskydd. Det är möjligt att jorda solfångaren med en markstav. 
Jordningskabeln måste dras utanför huset. Markstaven måste också vara ansluten till den största 
ledaren med en kabel med samma tvärsnitt. 

 



1. Namn på delar

1.

2.                    3.           4.                 5.

6.

7. 8.

10.

9.

11.

1. Främre stativdel
2. Stativkors
3. Vakuumrörstativ
4. Övre bakre stativdel
5. Nedre bakre stativdel
6. Värmeväxlare
7. Skruv
8. Mutter
9. Slangklämma
10. Huv för vakuumrör
11. Fötter



1. Främre stativdel
2. Stativkors
3. Vakuumrörshållare
4. Övre bakre stativdel
5. Nedre bakre stativdel
6. Värmeväxlare
7. Skruv
8. Mutter
9. Slangklämma
10. Huv för vakuumrör
11. Fötter

2. Skiss



3. Montering av stativ med vakuumrör

Montera ihop höger- och vänstersida av stativet, enligt bilden nedan.

OBS!
- Notera att stativets bakre del, 4 och 5, är i två delar. Vid monteringen 
bestämms solfångaren lutning, beroende vilka hål på 4 och 5 som man 
väljer att använda vid monteringen.
- Stativets lutning kan justeras till 22°, 25°, 28°, 31°, 34°, 37°, 40° eller
43° lutning.
- Två par av skruv och mutter, 7 och 8, ska användas till montering av
4 och 5.
- På bilden nedan visas stativets bakre del, monterad för 34° lutning.



-Montera sedan ihop stativkorset med en skruv och mutter i krysset.
- Montera korset på stativets bakre del. 
OBS!
- Det ska vara 6st hål i stativets bakre del mellan korsets två ribbor.

6st hål ska 
synas här 
mellan

-Montera stativets vakuumrörshållare enligt bilden nedan.



- Montera värmeväxlaren på stativets topp enligt anvisningen nedan.

- Sätt samman vakuumrören enligt anvisning nedan. För in värmestaven
i röret. Stryk ett tunt lager värmepasta på bulben för optimal värmeöverföring.
Täck nedre ändan av röret med tillhörande huvar, 10.

Värmebulb

10



- Till sist så ska vakuumrören monteras till värmeväxlaren på stativet.
Smörj in ändan på röret och skjut försiktigt upp det i värmeväxlaren.
Fäst röret i hållaren, 3, med tillhörande slangklämmor, 9, över
vakuumrörets huv, 10.

a
h
ls
e
ll

KCC



Anslutning av flera solfångare 
 
Beroende på konstruktionen kan solfångarna vara anslutna med varandra i serie eller parallell 
kopplade. Förbindningen mellan solpanelerna ansluts med skarvkoppling monterade med 
rörkoppling (1 "inre / yttre gänga). Säkerställ en korrekt placering av de platta packningarna.I detta 
fall kan inte mer än 6 solfångare (20R) eller 4 solfångare (30R) vara anslutna i serie.  
 
MAX 6ST 20RÖRSSOLFÅNGARE I SERIE 

 
 
 
 
 

 
MAX 4ST 30 RÖRSSOLFÅNGARE I SERIE 

 
 

 
 
 

 

Solfångarens lutning / Allmänna anmärkningar  
Solfångaren bör monteras med en vinkel mellan 25° och 65° . 
Bästa placering från sydväst till sydost 
  
Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att vatten och andra föroreningar såsom damm, etc. hindras 
från att komma in solfångarens anslutningar och luftventiler.

Vinkel mellan 
25° och 65°. 



4. DRIFTSSÄTTING 
 
 

Montering av vakkumrören 

Av säkerhetsskäl bör du bara fylla vakuumrören när det inte finns någon direkt solstrålning (alt. täck 
över solfångaren). I områden som är särskilt utsatta för frost, ska du använda färdigblandad 
frostskyddsvätska. När solvärmekretsen en gång är fylld är det omöjligt att tömma det helt. Därför 
ska solfångare som utsätts för frost endast fyllas med frostskyddsvätska, även vid tryck- och 
funktionstester. 

 
Installation av temperatur sensor 
Temperaturgivaren bör installeras i sensorhylsan närmast monteringsskenans utflöde. För att 
säkerställa optimal kontakt mellan sensorn och den omgivande miljön ska utrymmet mellan 
sensorhylsan och sensorn fyllas med lämplig ledande material (kontaktpasta). Alla material som 
används för installation av temperaturgivare (sensorelement, kablar, ledande material, plombering- 
och isoleringsmaterial) måste tåla temperaturer upp till 250 ° C. 

 
Drifttryck 
Maximalt drifttryck är 10 bar. Driftrycket är 6 bar. 

 
 

Luftningsventil 
Systemet måste luftas när driftssättning sker (efter fyllning av vakuumrören) eller om det finns 
brister. Risk för skållning på grund av ånga och het vätska! Använd endast luftningsventil om vätskan 
har en temperatur < 60 ° C. Vakuumrören får inte vara varma när systemet luftas. Täck vakuumrören 
och, om möjligt, lufta systemet på morgonen. 

 
Kontrollera vätskan 
Vätskan måste kontrolleras vartannat år med avseende på dess frostskydd och pH-värde. Kontrollera 
frostskyddsvätskan med ett frostskyddstest och ersätt eller fyll på vid behov. Ungefärligt målvärde -
20 ° C, beroende på klimatförhållanden. Kontrollera pH-värdet med en pH-indikator (målvärde ca. 
PH 7,5) Om pH-värdet är mindre än ≤ pH 7, byt ut vätskan. 

 
Underhåll av solfångaren  

Solfångaren eller värmeväxlaren måste inspekteras visuellt, en gång om året, för eventuella skador, 
läckage och föroreningar.



5. TEKNISKA DATA 
 
 
 TZ58-1800- 

10R 
TZ58-1800-15 
R 

TZ58-1800-20 
R 

TZ58-1800-25 
R 

TZ58-1800-30 
R 

Total area 1.1715  ㎡ 2.563  ㎡ 3.377  ㎡ 4.121  ㎡ 4.901  ㎡ 
Djup 0.189  m 0.189 m 0.189 m 0.189 m 0.189 m 

Aperture 
area 

0.936  ㎡ 1.395  ㎡ 1.860  ㎡ 2.326  ㎡ 2.791  ㎡ 

Absorbator 
area 

0.808  ㎡ 1.206  ㎡ 1.607  ㎡ 2.009  ㎡ 2.411  ㎡ 

Vikt 
tom 

39.6 kg 54.8 kg 73 kg 91.5 kg 106 kg 

Vätskevolym 0,7 l (MS) 1,065 l (MS) 1,4 l (MS) 1.85 l (MS) 2,3 l (MS) 

 
 

Kurva verkningsgrad 
 

 
De beräknade parametrar baseras på följande area: 

 
 

aperture area av  0.936 m absorbator area 0.808 m : 
η0a = 0.734 η0A = 0.850 

 

 
a1a = 1.529 W/m2  K a1A = 1.771 W/m2  K 

 

 
a2a = 0.0166 W/m2  K2 a2A = 0.0192 W/m2  K2

 



Vackuumrör/Modul Vacuumpipe/Modul

10 pipe 15 pipe 20 pipe 25 pipe 30 pipe
Värmeeffekt kWh Heating cap. kWh 0,00405 0,00605 0,00805 0,01 0,0121

Värmeeffekt Max Heating Capacity Max (Tm-Ta=0) W 700 1050 1400 1750 2100

Bruttoarea Outdoor groos area m2 1,715 2,563 3,377 4,121 4,901

Absorbatorarea Absorberarea m2 0,808 1,206 1,607 2,009 2,411

Vattenflöde Waterflow m3/h
Tryckfall Pressure drop kPa
Vätskevolym Water volyme liter 0,7 1,065 1,4 1,85 2,3

Förångningstemperatur Evaporator temperatur °C 200,3 200,3 200,3 200,3 200,3

Hagelbeständighet Haildurability mm
Vindtålighet Wind Durable m/s
Material Glasrör Material Glasspipe

Yttre rördiameter External glasspipe diameter mm
Inre rördiameter Internal glasspipe diameter mm
Yttre glastjocklek External glasspipe thickness mm
Inre glastjocklek Internal glasspipe thickness mm
Längd vacuumrör Length vacuumpipe mm
Långtidsvacuumskydd Longtimevacuumproof year
Långtids högvacuum Longtime highvacuum Pa
Absorbator Absorber

Absorbatorbeläggning Absorber cover

Dimensioner Modul Dimensions Modul 2010*854*189 2010*1275*189 2010*1680*189 2010*2050*189 2010*2420*189

Bredd Leight mm 854 1275 1680 2050 2420

Höjd High mm 2010 2010 2010 2010 2010

Djup Deep mm 189 189 189 189 189

Vikt  Weight kg 39,6 54,8 73 91,5 106

Vätskevolym Water volyme Liter

28

high borosilicate glass 3.3

58

TEKNISKA DATA Technical data

Modell Model

Let's assume weather condition  would be at 0.8kw/㎡,6h/day(sunshine)

50 -150 l
690 mbar

25

5

1000k

Cu/Al/SS/N2

94%

47

18

16

1800

 



6. PACKLISTA 
 
 

TZ58/1800-20, 25, 30R med stativ för platt tak (Till exempel 25R) 
 
 

NAMN BESKRIVNING 

Tomt vakuumrör av glas (med 
värme rör) 

 
15 ST/FPK 

 
Solfångare med värmerör 

(med stativ) 

 

1 SET/FPK 
1 samlingsrör, 25 huv för vakuumrör, 1 vakuumrörstativ, 3 

bakre stativdel, 3 Vinkelleder 

 
Ram (med stativ) 

 

1 SET/FPK 
3 främre stativdel, 3 bakre stativdel, 3 övre stativdel, 3 botten stativdel, 

4 stativkors 
 
 
 

TZ58/1800-20, 25, 30R utan stativ för platt tak (Till exempel 25R) 
 
 

NAMN BESKRIVNING 
 

Tomt vakuumrör av glas (med 
värme rör) 

 
15 ST/FPK 

 
 
Solfångare med värmerör 

 
1 SET/FPK 

1 samlingsrör, 25 huv för vakuumrör, 1 vakuumrörstativ, 3 
bakre stativdel, 3 Vinkelleder 

 
 

TZ58/1800-10, 15R med staiv för platt tak (Till exempel 15R) 
 
 

NAMN BESKRIVNING 
 

Tomt vakuumrör av glas (med 
värme rör) 

 
15 ST/FPK 

 
 
Solfångare med värme rör 

(med stativ) 

 
1 SET/FPK 

1 samlingsrör, 15 huv för vakuumrör, 1 vakuumrör stativ, 3 
bakre stativdel, 2 Vinkelleder 

 
Ram (med stativ) 

 

1 SET/FPK 
2 främre stativdel, 2 bakre stativdel, 2 övre stativdel, 2 botten stativdel, 

2 stativkors 



TZ58/1800-10, 15R utan stativ för platt tak (Till exempel 15R) 
 
 

NAMN BESKRIVNING 

Tomt vakuumrör av glas (med 
värme rör) 

 
15 ST/FPK 

 
 
 Solfångare med värmerör 

1 SET/FPK 
1 samlingsrör, 15 huv för vakuumrör, 1 vakuumrör stativ, 3 

bakrestativdel, 2 vinkelleder 



7. TAKFÄSTE 
 
Takfäste för tegeltak finns 2 olika utförande, montering illustreras enligt bild nedan. 
 



8. SOLFÅNGARENS MÅTT 
 
 
 
 

 
 

 
 

10R 2010*854*189 mm 
15R 2010*1275*189 mm 
20R 2010*1680*189 mm 
25R 2010*2050*189 mm 
30R 2010*2420*189 mm 



9. SYSTEMET 
Här följer ett par systemexempel. 
 
1. Varmvattenberedning 
 

 
 
2. Kombisystem  
värme + varmvatten, öppen tank med extern plattvärmeväxlare. 
 

 
 

KCC Solvärme

Kallvatten 

PS-D 

 

KCC SolvärmeKCC Solvärme

Kallvatten 

Radiator

PS-2P 



3. Kombisystem  
värme + varmvatten, tank med inbyggd värmeväxlare. 
 
 
 
 

 

KCC Solvärme

Kallvatten 

Radiator

PS-D 

 



 

10. Tryckfall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Reglercentral till KCC-solvärme
SR868C6

På panel Förklaring

Grön lampa

On/off

transfer

adjust

LCD display

Återställer displayen till fabriksinställning

Spänning tillslagen

Till- och frånslags-knapp

Justerings-knapp

Knapp för att ställa in temp.differens, från- och 
tillslag av solvärmecirkulation

Knapp för att manuellt starta 
solvärmecirkulation

Aktiverar/inaktiverar funktion

Välj mellan visning °C och °F

Tidsinställning för tappvattencirkulation

Temperaturvisning från de olika givarna

Inställning klocka

Tidsinställning för elvärme

Markörtransfer

Olika inställningar

Display



 Installation av display

- Avlägsna bakstycket ifrån displayen med en spårmejsel, se bild 1.
- Montera upp bakstycket på vägg. Använd de förborrade hålen, se bild 2.
- Återplacera displayen på bakstycket, se bild 

 Installation av reglercentral

- Välj en lämplig plats för montage.
- Fäst montageplattan på väggen.
Använd skruvhålen, se bild 4.
- Häng upp reglercentralen på
montageplatta

 Elinkoppling av reglercentralen

OBS!

Reglercentralen ska alltid vara

bortkopplad ifrån all spänning innan

höljet öppnas.

Följ alltid nationella och lokala regler 

och rekommendationer vad gäller

elektriska installationer.

-Öppna höljet på reglercentralen genom 
att avlägsna skruvarna 1 och 2, se bild 5.

.

1 2 3

4

5

80mm

50mm
4

3
m

m



- Spänningen kan endast slås till
när höljet är stängt.
Installatören ska vidta försiktighet
så att höljet inte skadas och IP-
klassen påverkas.
-Beroende av hur installationen ska
se ut så kan man välja att ha
kabelgenomföring i höljets 
nederkant eller genom höljets
baksida, 4 och 5, se bild 6.

-Avlägsna plasttapparna 4 och 5,
vid genomföring i höljets baksida.
-Bryt av tapparna i nederkant
för genomföring i höljets nederkant.
-Fäst kablarna ordentligt i
kabelavlastarna när de är in-
kopplade.

6

Inkopplingsplintar

Utgångar Ingångar

Plint Funktion
Givare solfångaretemperatur, Pt 1000
Givare tanktemperatur, nedre del, NTC10K
Givare tanktemperatur, övre del, NTC10K
Givare tappvattentemperatur. Tillval, NTC10K

Inkopplingsplint för displayen
Spänningsmatning
Utgång för elvärme, H1

Utgång cirkulationspump solvärme, P1

Utgång cirkulationspump tappvatten, P2

Ingångar
1. Ingångar T1, T2 och T3
(T4,tillval) är temperatur-
givare.
2. Ingång No:01 är en
tretrådsplint för inkoppling
av displayen.

Utgångar
1. Utgångar P1 och P2, är 
elektroniska reläer med max.
ström 5 ampere.
2. Utgång H1, är ett elektroniskt
relä med max. ström 16 
ampere.

Spänningsmatning
1. Notera korrekt spänning
från märkskylten på
reglercentralens hölje.
2. Försäkra dig om att
reglercentralen är korrekt
jordansluten.

- "Reset"-knappen återställer reglercentralens fabriksinställningar.



 Funktioner
OBS! Koppla alltid in spänningsmatningen sist. När du slår till spänningen till 
reglercentralen, så ska du ställa in kl

 Klockinställning
När spänningen är tillslagen så visas "00:00" i displayen.
- Tryck på "clock"-knappen. Timslag "00" börjar blinkar i displayen.
- Tryck på            -knappen för att justera timslag.
- Tryck på "clock"-knappen. Minutslag "00" börjar blinka i displayen.
- Tryck på            -knappen för att justera minutslag.
- Efter 6 sekunder bekräftas valet automatiskt och reglercentralen visar aktuell
tid i displ

 Manuell drift
Man kan testa funktionerna genom att aktivera utgångarna manuellt. Gör på följande
sätt för att manuellt aktivera utgångarna:

Cirkulationspump P1:
- Tryck på "Manual      "-knappen. Utgången för P1 aktiveras direkt och 
cirkulationspumpen går. Berörd diod lyser.
- Tryck på "Manual      "-knappen igen. Utgången för P1 inaktiveras direkt. Om inte
så inaktiveras utgången automatiskt efter 10 minuter.

Cirkulationspump P2
- Om reglercentralen är tillslagen, tryck på "On/Off"-knappen. Utgången för P2
aktiveras direkt och cirkulationspumpen går. Berör diod lyser.
- Tryck på "On/Off"-knappen igen. Utgången P2 inaktiveras direkt. Om inte så
inaktiveras utgången automatiskt efter 3 minuter.

Elvärme H1
- Tryck in "Heating"-knappen i minst 6 sekunder. Utgången H1 för t.ex. elvärme
aktiveras.
- Tryck på "Heating"-knappen igen för att inaktivera utgången H1.

5.3. Temperaturavläsning
- Tryck på "Temp. Display"-knappen för att läsa av givarevärdena i tur och ordning,
för T1 - T2 - T3 - T4.
Efter 6 sekunder går displayen tillbaka till normalläge och visar då temperaturen
på givare T3, tankens nedre del.



 Systembeskrivning

1 solfångarrack - 1 tank - 1pump (1 givare på tank)

Cirkulationspumpen P1 för solvärme
aktiveras när inställd tillslagsdifferens
mellan T1 (solfångare) och T2 (tank)
är uppnådd. När temperaturdifferensen
sjunkit till frånslagsdifferensen så
stannar pumpen.
T1: Temp.givare för solfångare
T2: Temp.givare för tankens nedre del
P1: Cirkulationspump solvärme
P2: Cirkulationspump tappvatten

OBS!
- H1 är en utgång för t.ex. elvärme.
- T4 (tillval) är temp.givare till
tappvattenkretsen.

1 solfångarrack - 1 tank - 1pump (2 givare på tank)

Cirkulationspumpen P1 för solvärme
aktiveras när inställd tillslagsdifferens
mellan T1 (solfångare) och T2 (tank)
är uppnådd. När temperaturdifferensen
sjunkit till frånslagsdifferensen så
stannar pumpen.
T1: Temp.givare för solfångare
T2: Temp.givare för tankens nedre del
T3: Temp.givare för tanken övre del
(till ev. elvärme)
P1: Cirkulationspump solvärme
P2: Cirkulationspump tappvatten

OBS!
- H1 är en utgång för t.ex. elvärme.
- T4 (tillval) är temp.givare till
tappvattenkretsen.
- Om fel uppstår på givare T3, så 
kommer reglercentralen automatiskt att
använda T2-värdet till elvärmen.



 Temperaturkontroll
Cirkulationspumpen P1 för solvärme aktiveras när inställd tillslagsdifferens mellan 
T1 (solfångare) och T2 (tank) är uppnådd. När temperaturdifferensen sjunkit till 
frånslagsdifferensen så stannar pumpen.
Exempel:
Tillslagsdifferensen är inställd på 8°C och frånslagsdifferensen är inställd på 4°C.
Temperaturen i botten på tanken är 20°C. Då aktiveras solvärmen (P1) när
temperaturen T1 (solfångaren) stigit till 28°C. När sedan temperatur T1 sjunker
till 24°C så inaktiveras solvärmen och cirkulationspump P1 stannar.

OBS!
- Tillslagsdifferens 8°C och frånslagsdifferens 4°C är standardinställningar för
detta systemet. Flera års erfarenhet har visat att dessa inställningar är de mest
optimala. Endast vid abnorma rörlängder finns det en anledning att frångå dessa
inställningar.
- För att misstag ska undvikas så är minsta möjliga differens mellan 
tillslagsdifferens och frånslagsdifferens                    2°C.

Inställning
- Tryck på        -knappen. 
Temperaturinställningen blinkar.
- Tryck på            -knappen, för att ställa 
in tillslagsdifferensen på 8°C. 
(inställningsområde: 2-15°C)
- Tryck på        -knappen igen. 
- Tryck på           -knappen, för att ställa 
in frånslagsdifferensen på 4°C.
(inställningsområde: 0°C-( on-2).
- Efter 6 sekunder bekräftas inställningen 
automatiskt.

5.6. Tids- och temperaturstyrning för elvärme.
Solvärmesystemet kan kombineras med elvärme. Reglercentralen kan då 
tids- och temperaturstyra elvärmen. 
Med förutsättning att man är inom inställda tidsintervall, så aktiveras elvärmen 
om temperaturen i övre delen av tanken, T3, sjunker 6°C under den förinställda 
temperaturenför elvärmen. 
När temperaturen uppnår den förinställda temperaturen så inaktiveras elvärmen.

OBS! Om man befinner sig utanför de förinställda tidsintervallerna så aktiveras 
inte elvärmen, oavsett temperatur, T3.



Inställning
- Tryck på "Heating"-knappen. Tidsområdet 
i displayen börjar blinka. nu kan du ställa in 
tillslagstid och temperatur för elvärme.
- Tryck på          -knappen för att ställa in
timslag.
- Tryck på             -knappen för att skifta 
till minutslag.
- Tryck på          -knappen för att ställa in
minutslag.
- Tryck på             -knappen för att skifta
till temperaturområdet.
- Tryck på          -knappen för att ställa in
frånslagstemperaturen för elvärmen. 
- Tryck på "Heating"-knappen igen, så kan
du ställa in frånslagstid för elvärmen.
- Tryck på          -knappen för att ställa in timslag.
- Tryck på             -knappen för att skifta till minutslag.
- Tryck på          -knappen för att ställa in minutslag.
- Efter 6 sekunder bekräftar reglercentralen automatiskt.

Genom att upprepa ovanstående inställningssteg, så kan 3 tidsintervaller/dygn
ställas in. 1-3 visas då i displayen beroende av inom vilken intervall tiden är i
för tillfälligt.

Fabrikinställning:
- Första tidsintervallet: 04:00 - 05:00.
- Andra tidsintervallet: 10:00 - 10:00. Elvärmen inaktiverad.
- Tredje tidsintervallet: 17:00 - 22:00.
- Frånslagstemperatur för elvärme: 55°C.

Inställningarna sparas i microprocessorn och upprepas på daglig basis.
Tryck på "heating"-knappen för att kontrollera inställningarna.

OBS!
- När "Heating"-symbolen visas i displayen, så betyder det att funktionen 
är aktiverad.



 Tidsinställd tappvattencirkulation
Reglercentralen kan tidskontrollera automatisk tappvattencirkulation. Detta gör det 
möjligt att ha varmt tappvatten direkt när man öppnar tappstället.
Denna funktion kräver en extra cirkulationspump, P2. 
Cirkulationspumpen kan aktiveras när tiden ligger inom förinställda intervaller. Pumpen
går då i 3 minuter, stannar i 15 minuter, går i 3 minuter o.s.v.
Man kan ställa in 3 tidsintervaller per dygn.

Inställning
- Tryck på "Pipe timing"-knappen. 
Tidsområdet börjar då att blinka i 
displayen. Ställ in tillslagstiden.
-Tryck på          -knappen för att ställa
in timslag.
- Tryck på             -knappen för att 
skifta till minutslag.
- Tryck på          -knappen för att
ställa in minutslag.
- Tryck på "Pipe timing"-knappen för 
att ställa in frånslagstid.
- Tryck på          -knappenför att
ställa in timslag.
- Tryck på              -knappen för att skifta till minutslag.
- Tryck på           -knappen för att ställa in minutslag.
- Efter 6 sekunder bekräftar reglercentralen automatiskt.

Genom att upprepa ovanstående inställningssteg, så kan 3 tidsintervaller/dygn
ställas in. 1-3 visas då i displayen beroende av inom vilken intervall tiden är i
för tillfälligt.
Om du vill ta bort ett tidsintervall, så kan du välja samma till- och frånslagstid, 
(T.ex. om du vill ta bort det andra tidsintervallet, så ställer du in tillslagstiden 10:00
och frånslagstiden 10:00).
Inställningarna sparas i microprocessorn och upprepas på daglig basis.
Tryck på "Pipe timing"-knappen för att kontrollera inställningar

 Temperaturinställ tappvattencirculation
OBS! Givare T4 medföljer inte produkten, utan den måste väljas till vid beställning.

Reglercentralen kan temperaturkontrollera tappvattnet. Detta gör det möjligt att ha
varmt tappvatten direkt när man öppnar tappstället.
Denna funktion kräver en extra cirkulationspump, P2, och en extra givare, T4, som
ska sitta monterat på tappvattenkretsens returledning till tank.
När temperaturen, T4, sjunker under inställd tillslagstemperatur, så aktiveras
cirkulationspumpen, P2. Pumpen stannar när inställd frånslagstemperatur är 
uppnådd.
T.ex. om inställd tillslagstemperatur är 40°C, så aktiveras funktionen om temperaturen,
T4, sjunker under 40°C. Pumpen, P2, stannar när temperaturen stigit till 45°C.



Inställning
- Tryck på "SET"-knappen två gånger. 
Temperaturområdet börjar då att blinka.
Funktionen är fabriksinställd i "OFF"-läge,
"__" visas i displayen.
- Tryck på "OK"-knappen för att aktivera 
denna funktion.
- Tryck på          -knappen för att ställa
in tillslagstemperaturen. 
(inställningsområde: 20°C - 50°C).
- Efter 6 sekunder bekräftar reglercentralen automatiskt.
- I läget för inställning av temperaturen, kan du tryck på "OK" och då avaktivera 
funktionen. "__" visas i displayen. 

OBS!
- Den temperaturkontrollerade funktionen är prioriterad framför den tidskontrollerade.
- Om den temperaturkontrollerade funktionen är aktiverad, så är den tidskontrollerade
funktionen automatiskt inaktiverad.
- Om den temperaturkontrollerade funktionen är inaktiverad, så är den tidskontrollerade
funktionen automatiskt aktiverad.
- Givare T4, ska sitta minst 1,5 meter från tanken, för att med säkerhet visa korrekt v

 Frysskyddsfunktion för solfångaren
OBS! Denna funktion är endast till för system utan frysskyddsvätska i vattnet.

Om temperaturen på solfångaren sjunker under inställt värde (2-10°C) för
frysskydd, så aktiveras cirkulationspumpen P1. Om tanktemperaturen sjunker under 
10°C medans frysskyddsfunktionen är aktiverad, så aktiveras elvärmen automatiskt.
Elvärme inaktiveras när tanken uppnått 20°C eller när frysskyddsfunktionen inaktiveras.
När temperaturen på solfångaren stigit 5°C över inställd temperatur, så avaktiveras
frysskyddsfunktionen och pumpen P1 stannar.

Inställning
- Tryck på "SET"-knappen en gång. 
Nu blinkar området för inställning av 
frysskyddstemperatur. Funktionen är 
fabriksinställd i läge "OFF". "__" visas 
i displayen.
- Tryck på "OK"-knappen för att 
aktivera funktionen.
- Tryck på          -knappen för att ställa 
in tillslagstemperaturen för 
frysskyddsfunktionen. (Inställningsområde: 2-10°C).
- Efter 6 sekunder bekräftar reglercentralen automatiskt.
- I läget för inställning av temperaturen, kan du tryck på "OK" och då avaktivera 
funktionen. "__" visas i displayen.

OBS!
När "Frysskydds"-symbolen visas i displayen, så betyder det att 
funktionen är aktiverad.



 Överhettningsskydd
Om temperaturen, T2, i tankens nedre del stiger över 95°C så aktiveras 
överhettningsfunktionen och cirkulationspumpen P1 stannar. När temperaturen sjunkit
under 85°C så inaktiveras funktionen automatiskt.
- Funktionens till- och frånslagstemperaturer är fabriksinställda
och går ej att justera.

OBS!
När "Överhettnings"-symbolen visas i displayen, så betyder det att 
funktionen är aktiverad.

 "°C/°F"-knapp
-Tryck på "°C/°F"-knappen för att växla mellan Celsius och Fafren

 Skyddsfunktion
Minne vid ströavbrott:
- Reglercentralen behåller alla inställningar om det skulle bli strömavbrott. När strömmen
återkommer så återgår reglercentralen till alla sinna tidigare inställningar automatiskt.
Återställning av reglercentralen:
- Om reglercentralen inte svarar på knapptryck eller om något annat fel uppstår, så kan
du återställa reglercentralen till fabriksinställningar genom att trycka på "OK"-knappen,
på displaypanelen.



 Felsökning

6.1. Vid fel på givare
Om det uppstår ett avbrott eller om någon givare kortsluts, så inaktiverar reglercentralen
de berörda funktionerna direkt. Felmeddelande visas i displayen.

6.2. Felmeddelande
Om regleringen av systemet inte fungerar tillfredställande, kontrollera följande
felmeddelanden i reglercentralens display:

6.3. Kontroll av givare
Man kan enkelt kontrollera om det är fel på en givare.
Koppla loss den aktuella givaren och resistansmät den med en ohmmätare.
Jämför det uppmätta värdet med tabellerna nedan. En mindre differens ifrån
tabellvärdet är acceptabelt.
OBS! Slå ifrån spänningsmatningen innan reglercentralens hölje öppnas.

PT1000 resistanstabell

NTC 10K resistanstabell

Felmed-
delande

Förklaring Orsak Åtgärd

T1
blinkar

T2
blinkar

T3 99°C
blinkar

E0

T1 givarefel

T2 givarefel

T3 givarefel

Fel mellan displ-
ay och central

Avbrott eller kortslutning
i givare

Avbrott eller kortslutning
i givare

Avbrott eller kortslutning
i givare

Kontrollera givarens resist-
ans och byt om nödvändigt

Kontrollera givarens resist-
ans och byt om nödvändigt

Kontrollera givarens resist-
ans och byt om nödvändigt

Avbrott eller kortslutning i
kabel mellan enheterna

Kontrollera och byt om
nödvändigt



 Felsym

 Tekniska data

- Dimensioner display: 120 x 120 x 18 mm
- Dimensioner reglercentral: 200 x 140 x 45 mm
- Spänning: AC 220V +/- 10%
- Effektförbrukning: <3W
- Nogrannhet givare: +/- 2°C
- Givareområde: 0-120 °C
- Passande effekt på cirkulationspumpar: <600W per pump
- Passande effekt på elvärme: <2000W
- 1st Pt1000-givare: <500°C, silikonkabel <280°C (till solfångare)
- 1-3st NTC10K-givare: <135°C, PVC-kabel <105°C (till tappvattenkrets, tank nedre 
och övre)
- Omgivande temperaturområde: -10°C - 50°C
- Ip-klass: IP40

Symtom Visning display Möjlig orsak Åtgärd

Reglercentralen
svarar inte alls.

Displayen är släckt Reglercentralens
spänningsmatning
är bruten

Kontrollera
spänningskabeln
och kabeln mellan 
reglercentral och 
display

Pumpen, P1, går ej, 
trots att villkoren för 
drift är uppfyllda

Pumpsymbolen i 
displayen blinkar

Avbrott på 
spänningskabeln till 
pumpen

Kontrollera
spänningskabeln
till pumpen

Pumpen går ej Pumpsymbolen i 
displayen blinkar 
inte.
Felmeddelandesignal
blinkar

Avbrott eller 
kortslutning i en 
givare

Kontrollera givarna 
och byt ut den som 
felar

Pumpen går, trots att 
vilkoren för drift inte 
är uppfyllda

Pumpsymbolen i 
displayen blinkar

Frysskydds-
funktionen är aktiv

Inget fel, detta är 
normalt




